
n°PLV 00123463

ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Préfecture de HAUTES-ALPES

  ASPREMONT (MAIRIE D')

  RN 75

  
  05140 ASPREMONT

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Prélevé le : 

par : 

Type visite : 

vendredi 10 février 2023 à 11h06

CARSO LSEHL - FROMENT REMI

D1

Edité le 27 février 2023

- - -
Prélèvement

Installation

Point de surveillance
Localisation exacte

Commune

Type     Code                 Nom
           00123463

 UDI        001181      HAUTE VILLE

   S    0000005567   MAISON SUR HAUTE VILLE
                                Chez Mme Chabrand, robinet cuisine

                                     ASPREMONT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L’ARS

ADDUCTION ASPREMONT

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00123463)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme  aux références de qualité. Concentration en
carbone organique total (COT) un peu élevée. Le carbone organique total fournit une indication sur la charge organi
que d'une eau (substances humiques, décomposition naturelle de la mati ère organique présente essentiellement
dans les eaux superficielles).  La concentration du COT peut varier en fonction des saisons et des déb its. Le COT
n'a pas d'impact direct sur la santé des consommateurs. Né anmoins, son excès peut engendrer la prolifération de
micro-organismes .

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire

Laurent HALLEY

Délégation Départementale des Hautes-Alpes

 Référence laboratoire : LSE2302-9917 Type analyse : D1

ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos  BP 40 157   05004 GAP CEDEX
 adresse électronique:  ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr              Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44



n°PLV 00123463

Analyse laboratoire :
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)     6901

Type de l'analyse : D1                             Code SISE de l'analyse : 00131147                     Référence laboratoire : LSE2302-9917

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (dilution à 25°c) N.M. n 3,00

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Saveur par dilution à 25°c N.M. n 3,00

Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Turbidité néphélométrique NFU 0,13 NFU 2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

pH 7,66 unité pH 6,50 9,00

MINERALISATION Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Conductivité à 25°C 491 µS/cm 200,00 1100,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Carbone organique total 2,5 mg(C)/L 2,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0

Mesure de terrain : Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Résultats
Température de l'air 23,4 °C

Température de l'eau 6,0 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Résultats
pH 7,5 unité pH 6,50 9,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Résultats
Chlore libre <0,03 mg(Cl2)/L

Chlore total <0,03 mg(Cl2)/L



n°PLV 00123464

ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Préfecture de HAUTES-ALPES

  ASPREMONT (MAIRIE D')

  RN 75

  
  05140 ASPREMONT

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Prélevé le : 

par : 

Type visite : 

vendredi 10 février 2023 à 10h20

CARSO LSEHL - FROMENT REMI

D1

Edité le 27 février 2023

- - -
Prélèvement

Installation

Point de surveillance
Localisation exacte

Commune

Type     Code                 Nom
           00123464

 UDI        004579      LE MARTOURET

   P    0000005037   CHEZ MONSIEUR IMBERT
                                LES ISCLES, ROBINET ÉVIER GARAGE

                                     ASPREMONT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L’ARS

ADDUCTION ASPREMONT

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00123464)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour   l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire

Laurent HALLEY

Délégation Départementale des Hautes-Alpes

 Référence laboratoire : LSE2302-9813 Type analyse : D1

ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos  BP 40 157   05004 GAP CEDEX
 adresse électronique:  ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr              Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44



n°PLV 00123464

Analyse laboratoire :
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)     6901

Type de l'analyse : D1                             Code SISE de l'analyse : 00131148                     Référence laboratoire : LSE2302-9813

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (dilution à 25°c) N.M. n 3,00

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Saveur par dilution à 25°c N.M. n 3,00

Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU 2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

pH 7,78 unité pH 6,50 9,00

MINERALISATION Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Conductivité à 25°C 533 µS/cm 200,00 1100,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Carbone organique total 0,36 mg(C)/L 2,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0

Mesure de terrain : Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Résultats
Température de l'air 17,4 °C

Température de l'eau 5,8 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Résultats
pH 7,5 unité pH 6,50 9,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Résultats
Chlore libre <0,03 mg(Cl2)/L

Chlore total <0,03 mg(Cl2)/L



n°PLV 00123465

ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Préfecture de HAUTES-ALPES

  ASPREMONT (MAIRIE D')

  RN 75

  
  05140 ASPREMONT

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Prélevé le : 

par : 

Type visite : 

vendredi 10 février 2023 à 08h30

CARSO LSEHL - FROMENT REMI

D1

Edité le 27 février 2023

- - -
Prélèvement

Installation

Point de surveillance
Localisation exacte

Commune

Type     Code                 Nom
           00123465

 UDI        001180      LA PLAINE

   P    0000001431   FERME ROUSTAN
                                N°202, ABONNÉ ROBINET CUISINE

                                     ASPREMONT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L’ARS

ADDUCTION ASPREMONT

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00123465)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour   l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire

Laurent HALLEY

Délégation Départementale des Hautes-Alpes

 Référence laboratoire : LSE2302-9747 Type analyse : D1

ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos  BP 40 157   05004 GAP CEDEX
 adresse électronique:  ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr              Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44



n°PLV 00123465

Analyse laboratoire :
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)     6901

Type de l'analyse : D1                             Code SISE de l'analyse : 00131149                     Référence laboratoire : LSE2302-9747

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (dilution à 25°c) N.M. n 3,00

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Saveur par dilution à 25°c N.M. n 3,00

Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Turbidité néphélométrique NFU 0,19 NFU 2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

pH 7,31 unité pH 6,50 9,00

MINERALISATION Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Conductivité à 25°C 616 µS/cm 200,00 1100,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Carbone organique total 0,45 mg(C)/L 2,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0

Mesure de terrain : Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Résultats
Température de l'air 19,4 °C

Température de l'eau 5,0 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Résultats
pH 7,2 unité pH 6,50 9,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Résultats
Chlore libre <0,03 mg(Cl2)/L

Chlore total <0,03 mg(Cl2)/L



n°PLV 00123466

ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Préfecture de HAUTES-ALPES

  ASPREMONT (MAIRIE D')

  RN 75

  
  05140 ASPREMONT

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Prélevé le : 

par : 

Type visite : 

vendredi 10 février 2023 à 10h43

CARSO LSEHL - FROMENT REMI

D1

Edité le 27 février 2023

- - -
Prélèvement

Installation

Point de surveillance
Localisation exacte

Commune

Type     Code                 Nom
           00123466

 UDI        001882      THUOUX

   P    0000005781   M. LAMBERT
                                "Les Clavels", robinet cuisine

                                     ASPREMONT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L’ARS

ADDUCTION ASPREMONT

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00123466)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour   l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire

Laurent HALLEY

Délégation Départementale des Hautes-Alpes

 Référence laboratoire : LSE2302-9849 Type analyse : D1

ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos  BP 40 157   05004 GAP CEDEX
 adresse électronique:  ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr              Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44



n°PLV 00123466

Analyse laboratoire :
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)     6901

Type de l'analyse : D1                             Code SISE de l'analyse : 00131150                     Référence laboratoire : LSE2302-9849

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (dilution à 25°c) N.M. n 3,00

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Saveur par dilution à 25°c N.M. n 3,00

Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Turbidité néphélométrique NFU 0,1 NFU 2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

pH 7,65 unité pH 6,50 9,00

MINERALISATION Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Conductivité à 25°C 536 µS/cm 200,00 1100,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Carbone organique total 0,83 mg(C)/L 2,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0

Mesure de terrain : Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Résultats
Température de l'air 14,4 °C

Température de l'eau 5,5 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Résultats
pH 7,5 unité pH 6,50 9,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Résultats
Chlore libre <0,03 mg(Cl2)/L

Chlore total <0,03 mg(Cl2)/L



n°PLV 00123468

ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Préfecture de HAUTES-ALPES

  ASPREMONT (MAIRIE D')

  RN 75

  
  05140 ASPREMONT

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Prélevé le : 

par : 

Type visite : 

vendredi 10 février 2023 à 10h03

CARSO LSEHL - FROMENT REMI

D2

Edité le 27 février 2023

- - -
Prélèvement

Installation

Point de surveillance
Localisation exacte

Commune

Type     Code                 Nom
           00123468

 UDI        001179      CHEF LIEU + ADRECH

   P    0000003833   F.P. CHEF LIEU (PRES DU BAR)
                                Chez Mme Brouchon, "Les Bargines", abonné robinet cuisine

                                     ASPREMONT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L’ARS

ADDUCTION ASPREMONT

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00123468)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour   l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire

Laurent HALLEY

Délégation Départementale des Hautes-Alpes

 Référence laboratoire : LSE2302-9844 Type analyse : D1D2

ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos  BP 40 157   05004 GAP CEDEX
 adresse électronique:  ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr              Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44



n°PLV 00123468

Analyse laboratoire :
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)     6901

Type de l'analyse : D1D2                             Code SISE de l'analyse : 00131152                     Référence laboratoire : LSE2302-9844

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (dilution à 25°c) N.M. n 3,00

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Saveur par dilution à 25°c N.M. n 3,00

Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Turbidité néphélométrique NFU 0,24 NFU 2,00

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Benzène <0,5 µg/L 1,00

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Chlorure de vinyl monomère <0,004 µg/L 0,50

Dichloroéthane-1,2 <0,50 µg/L 3,00

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,50 µg/L 10,00

Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène <0,50 µg/L 10,00

Trichloroéthylène <0,50 µg/L 10,00

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Acrylamide <0,10 µg/L 0,10

Epichlorohydrine <0,05 µg/L 0,10

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

pH 7,92 unité pH 6,50 9,00

FER ET MANGANESE Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Fer total <10 µg/L 200,00

HYDROCARB.  POLYCYCLIQUES AROMATIQU Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Benzo(a)pyrène * <0,0001 µg/L 0,01

Benzo(b)fluoranthène <0,0005 µg/L 0,10

Benzo(g,h,i)pérylène <0,00050 µg/L 0,10

Benzo(k)fluoranthène <0,0005 µg/L 0,10

Fluoranthène * <0,001 µg/L

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) <0,0005 µg/L 0,10

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) <0,00010 µg/L

Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0,0005 µg/L 0,10

Mesure de terrain : Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Résultats
Température de l'air 22,0 °C

Température de l'eau 5,8 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Résultats
pH 7,7 unité pH 6,50 9,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Résultats
Chlore libre <0,03 mg(Cl2)/L

Chlore total <0,03 mg(Cl2)/L



n°PLV 00123468

Analyse laboratoire :
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)     6901

Type de l'analyse : D1D2                             Code SISE de l'analyse : 00131152                     Référence laboratoire : LSE2302-9844

MINERALISATION Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Conductivité à 25°C 400 µS/cm 200,00 1100,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Antimoine <1 µg/L 10,00

Cadmium <1 µg/L 5,00

Chrome total <5 µg/L 50,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Carbone organique total 0,34 mg(C)/L 2,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10

Azote Kjeldhal (en N) <0,5 mg/L

Nitrates/50 + Nitrites/3 0,02 mg/L 1,00

Nitrates (en NO3) 0,96 mg/L 50,00

Nitrites (en NO2) <0,02 mg/L 0,50

Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L) <0,023 mg(P2O5)/L

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0
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ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Préfecture de HAUTES-ALPES

  ASPREMONT (MAIRIE D')

  RN 75

  
  05140 ASPREMONT

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Prélevé le : 

par : 

Type visite : 

vendredi 10 février 2023 à 09h56

CARSO LSEHL - FROMENT REMI

D2

Edité le 27 février 2023

- - -
Prélèvement

Installation

Point de surveillance
Localisation exacte

Commune

Type     Code                 Nom
           00123469

 UDI        001179      CHEF LIEU + ADRECH

   S    0000002091   POINT MOBILE(CHEF LIEU+THUOUX)
                                Chez Mme Brouchon, "Les Bargines", abonné robinet cuisine

                                     ASPREMONT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH

ADDUCTION ASPREMONT

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00123469)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l  'ensemble des paramètres mesurés
(Cuivre, Plomb, Nickel). Je vous rapp elle cependant, que le résultat de la mesure n'a de signification que  pour le
point d'utilisation concerné et non pour l'ensemble du réseau

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire

Laurent HALLEY

Délégation Départementale des Hautes-Alpes

 Référence laboratoire : LSE2302-9886 Type analyse : D2M

ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos  BP 40 157   05004 GAP CEDEX
 adresse électronique:  ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr              Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44
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Analyse laboratoire :
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)     6901

Type de l'analyse : D2M                             Code SISE de l'analyse : 00131153                     Référence laboratoire : LSE2302-9886

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Cuivre 0,024 mg/L 2,00 1,00

Nickel <5 µg/L 20,00

Plomb <2 µg/L 10,00

Mesure de terrain : Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Résultats
Température de l'eau 5,8 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Résultats
pH 7,7 unité pH 6,50 9,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Résultats
Chlore libre <0,03 mg(Cl2)/L

Chlore total <0,03 mg(Cl2)/L
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